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１． 都市公園整備状況

（ 年 2

２．計画期間（西暦） 〔 10

３．計画対象公園

①種別別箇所数

②選定理由

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

②これまでの維持管理状況

2023 月末時点）

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

地区 総合 運動 広域

1 16.74 ha 16.50 ㎡

2023 年度～ 2032 年度（ 箇年）〕

- - - 1

　計画の対象公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園または緑地）」のう
ち、レクリエーション需要への対応、地域活性化の拠点、環境教育の場、環境保全・保
護、景観の形成、健康増進、防災機能等さまざまな役割を果たし、これらの機能を安全
かつ持続的に継続させ、町民が安全で安心して利用できるよう、小野運動公園1公園を
選定した。

合計

- - - - 1 - - - -

風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他街区 近隣

便益施設

15 0 54 21 49 7 19

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

101 0 0 266

　長寿命化計画対象公園施設（建築物、遊戯施設、その他公園施設等）は、地域整備課
により維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。
　公園施設のうち遊戯施設は、維持保全に加え、「都市公園における遊具の安全確保に
関する指針」(国土交通省)及び「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014」((一社)
日本公園施設業協会)に基づき毎年1回の安全点検を実施している。
　この安全点検により危険箇所等が発見された場合、緊急度の高い施設から順次修繕・
補修を行っている。



③選定理由

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

ａ．一般施設、ｄ．建築物

ｂ．遊具等

ｅ．各種設備

表 健全度を把握するための点検調査結果

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

　点検調査は、2022年10月に実施した。
　健全度調査対象は61施設であり、施設種別毎の点検調査方法及び点検結果は以下のと
おりである。

　調査対象の遊具21施設については、「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：
2014」に規定する点検マニュアルに則り、年1回安全点検を実施している。

（施設）

施設種別
健全度判定

備考
A B

公園施設長寿命化計画の対象公園は、経過年数が30年を超える施設が約7割を占めて
おり、劣化・損傷が著しい施設が見受けられる。

特に野球場施設や体育館については、老朽化により躯体損傷や漏水が生じ、大規模な
修繕や早期の更新を必要とする施設が多い。

本町では、これまで財政的に可能な範囲で施設の修繕・更新を行ってきたところであ
るが、十分に維持保全できていない状況にあることから、施設利用の安全性及び快適性
の確保のために、劣化・損傷の著しい建築物・工作物及びその他の公園施設を対象とし
た長寿命化計画を策定することとした。

計画の検討に際しては、少子高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴う公園利用形態の
変化等を考慮し、メリハリのあるストックマネジメントの導入を念頭に、老朽化し機能
維持が困難になりつつある運動施設等を中心に修繕・更新を進めるものとする。
　計画対象公園施設は予備調査・健全度調査を実施した266施設とする。

　「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」(国土交通省)に則り、健全度調査を実
施した。健全度調査は、予防保全型管理及び予防保全型管理の候補とした31施設を
対象に実施した。

ｄ．建築物 11 0 5 6 0

C D

ａ．一般施設 20 0 17 3 0

ｃ．土木構造物 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ｂ．遊具等 21 1 15 4 1

　点検調査の結果、Ｃ・Ｄ判定が14施設となり、補修もしくは更新を必要とする公園施
設が全体の22.9％、1/5以上を占めている。

　調査対象の各種設備は9施設であり、そのうち法定点検が義務付けられている設
備については、定期的に点検を実施している。その他の各種設備は、「公園施設長
寿命化計画策定指針（案）」に則り、健全度調査を実施した。

ｅ．各種設備 9 1 8 0 0



６．対策の優先順位の考え方

　

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

ａ．一般施設、ｄ．建築物

・

・

ｂ．遊具等

・

・

ｅ．各種設備

・

ｃ．土木構造物 ‐ ‐ ‐ ‐

0

ａ．一般施設 20 0 3 17

　健全度判定に基づき、施設の修繕・補修もしくは更新の優先度に関する緊急度判定を
行った。判定の際には、経過年数、規模、安全性や利用頻度等、施設の機能特性や重要
度に配慮した。
　健全度Ｄの施設は利用危険性があることから、緊急度「高」とした。健全度Ｃの施設
は、劣化・損傷が相応に進行しているので、基本的に緊急度「中」とした。

表 健全度調査対象施設の緊急度判定 （施設）

施設種別
緊急度判定

高 中 低

9 0

一般施設及び建築物については、これらを構成する部材・資材が多岐に渡るこ
とから、特に主要構造材の耐久性、耐候性、強度及び経済性等に関する情報の
把握・確認に努める。

施設の日常点検で重度の劣化や損傷を把握し、使用の継続が危険と判断された
場合は使用禁止の措置を行う。同時に当該施設の健全度調査を実施し、施設の
補修もしくは更新を確定づけた上で必要な措置を行う。

公園施設の中で、特に安全性の確保が求められる遊具等の修繕・補修は、日常
点検及び年1回有資格者により実施される安全点検の結果を基に、施設の劣化及
び損傷を把握し、安全基準に照らして必要な対策を実施する。

遊具の消耗部材等はJPFAで交換頻度の目安が示されていることから、交換時期
が近づいてきた時は、該当箇所の劣化・損傷を注視して点検する。消耗部材の
交換は、指針案により修繕に該当するとされており、日常的な維持保全に含む
ものとする。

　維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、所管部署である地域整備課により管理
し、公園施設全般の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷状況を把握す
る。
　公園施設の異常が発見された場合は、必要に応じて応急的な措置の実施、あるいは使
用を禁止し事故等を未然に予防するなどの対策を講じる。
　遊具は専門業者に委託して、年1回安全点検を実施して必要に応じて修繕・補修を実
施する。

ｂ．遊具等

9

関係法で定める実施頻度と有資格者により、定期点検を健全度調査として実施
し、点検結果により修繕・補修が必要な場合は適切な措置を専門業者に委託す
る。

21 1 4 16

ｄ．建築物 11 0 6 5

ｅ．各種設備



②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2. 事後保全型に類型した施設

・

・

・

・

b.遊具等、e.各種設備

日常点検で著しい劣化や損傷、施設機能の喪失を把握した場合、すなわち健全
度Ｃに相当する程度になった時点で施設の更新を検討する。

消耗材の交換は、指針案では日常の維持保全に含むとしているので、これらの
施設については、消耗材の交換頻度を把握しておき、日常点検における劣化・
損傷状況に応じて適宜交換する。

今後の長寿命化計画の見直しや事業実施の優先順位の検討に資するよう、維持
保全（清掃・保守・修繕）や日常点検を通して施設機能の維持と安全性を確認
し、既往計画と乖離が生じた場合は、計画の見直しを行う。

定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修もしくは更新を長寿命
化計画に位置づけた上で必要な措置を行う。

点検で施設の劣化や損傷が報告された場合、必要な補修や消耗材の交換等を行
うほか、施設の継続的な利用が危険と判断された時は使用禁止の措置を行う。

日常点検及び定期点検（遊具の安全点検・各種設備の法定点検）により施設の
劣化及び損傷を把握する。

延命化のための補修は、主要構造材等の部材・資材により対策内容及び実施時
期が異なるので、施設別、部材・資材別に補修内容を明確にしておく。

使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、
20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の
施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とし、指針案の補正表により確定する。

定期的な安全点検や法定点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施
設、ｄ．建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣
化損傷状況を確認する。

a.一般施設、d.建築物等

各施設の構造形式及び主要構造材を把握しておき、点検においては、特にこれ
らについて劣化・損傷状況を確認する。

事後保全型管理あるいは予防保全型管理の類型は、指針案の参考表に示された
施設別の規模・仕様による分類によることを基本とし、予防保全型管理候補と
した施設については、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。

施設の延命化の実施時期は、できるだけ健全度がＢ判定の時点において適切な
対策の実施を基本とする。

使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20
年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施
設は、処分制限期間の1倍を基本とし、指針案の補正表により確定する。

日常的な巡視・点検のほか、5年に1回以上の健全度調査を実施して施設の劣
化・損傷状況を確認する。



８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

９．対策費用

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

１１．計画の見直し予定

②見直し時期、見直しの考え方など

・

・

・

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2028 年度〕

・ 計画の見直しにあたっては、計画各年の実施状況の反映、既往計画の内容との乖離
の是正を主な見直し事項とする。

④単年度あたりの概算費用【①/10】 135,865 千円

 今回、長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額
は86,210千円であり、計画期間中、単年度当りの縮減額は8,621千円となる。

1,137,254 千円

③事後保全型施設の概算費用合計（10年間） 221,400 千円

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３
「公園施設種類別現況」）による

①概算費用合計（10年間）【②＋③】 1,358,654 千円

次回の見直しにおいては、延命化によるライフサイクルの縮減はもとより、公園の
利用状況や利用者ニーズの変化等を考慮しつつ、公園機能の見直しに基づく施設の
改良及び廃止・集約化に努め、維持管理コストのさらなる縮減を目指す。

計画対象公園における安全性と利便性の継続的な維持保全を図るため、長寿命化計
画の策定期間は常に向こう10年間とするため、次回見直し年度翌年を起算年とする
新規10年間の計画を策定する。

本計画の見直し時期は、指針案に示された5年に1回以上を目安に、計画中期となる
2028年度に見直しを予定する。

②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期
間など

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年

小野運動公園 運動 1983年8月1日

野球場-建築部分（ダッグアウト
3塁側）、野球場-建築部分（管
理棟）、野球場-バックネット、体
育館（小野町民体育館）、体育
館（多目的運動施設）

1989 33
半数程度で
ある

266 16,410 177,090 133,040 75,490 182,182 174,010 179,990 167,650 167,630 85,162 8,621

16,410 177,090 133,040 75,490 182,182 174,010 179,990 167,650 167,630 85,162 8,621

1

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮
減額（千円）

公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 1,358,654

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する公園
施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数

7



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

補修・
特修

13 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 80
補修・
特修

0 0 13 健調 0

運動
001-
YP014

遊戯施設

運動
001-
YP015

遊戯施設
ジャング
ルジム

ジャングルジ
ム

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36 × - 2022 特記なし B 低 予防 2040以降

B 低 予防 2040以降 0 110
補修・
特修

0
スプリン
グ遊具

スプリング(立
ち乗り形）

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36 × - 2022 特記なし

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

補修・
特修

218
補修・
特修・
健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 8 健調 0 0

8 健調 0 0 0 50

健調 0 0 0

8 健調
補修・
特修

50
補修・
特修

8 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

15 36 × - 2022

×

特記なし B

50
補修・
特修

0

予防 2040以降 0 110

0

健調

運動
001-
YP013

遊戯施設
健康器
具系施
設

懸垂-金属 1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36

0

- 2022 特記なし B 低 予防 2040以降 0

予防 2032 1,350
応補・
応修

0

草刈りキズ B 低 予防 2040以降 0 50
補修・
特修

15 36 ×

- 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

運動
001-
YP012

遊戯施設
健康器
具系施
設

背伸ばしベン
チ-金属

1.0 基 ‐ スチール

6 15 36

更新・
健調

0

50
補修・
特修

0 0

- 2022
滑走部側壁一か所割
れ、手など切りやす
い。使用禁止

D

使用禁止を講
じ、緊急な補修
または施設を
更新。

補修・
特修

0

高

2016 6 15 36 × - 2022

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

運動
001-
YP010

遊戯施設
複合遊
具

補修・
特修

運動
001-
YP011

遊戯施設
健康器
具系施
設

腹筋ベンチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 6

複合遊具-金
属

1.0 基 ‐

運動
001-
YP008

遊戯施設 その他
ザイルクライ
ミング

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36 × - 低 予防 2040以降B 0

8

スチール 2016

0 0 13,568

× 1100 8 健調

低 予防 2040以降 0

2022 特記なし B 低

500

運動
001-
YP009

遊戯施設 ラダー グルリン 1.0 基 ‐

アルミ 2016 6 健調 0
補修・
特修

0 68

× - 2022 ボルトキャップ破損

110
補修・
特修

0

0 110
補修・
特修

健調 0 0 0 110
補修・
特修

0 8 110
補修・
特修

0
補修・
特修

0 16 健調 0

15 36

0 8

2016 6

0

FRP 2014 8 10 24

2022 特記なし

脇ストレッチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36 × - 2022 特記なし B 低 予防 2040以降

B 低 予防 2038 0 110

必要な補修を
実施または施
設を更新。

運動
001-
YP004

遊戯施設 その他
ロッキング遊
具（ニョッキ）

1.0 基 ‐ スチール 2014 8 15 36 × - 2022 踏み台FRP摩耗 B 低 予防 2040以降 0 0 8 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

健調 0 110
補修・
特修

240

‐ スチール 2014 8 15 36 × - 2022

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

支柱地際草刈りキ
ズ。座板の亀裂が大
きくなっている。

C 中
応補・
応修

0 280
補修・
特修

0 326 0 0 0

2023年 2023年

500
補修・
特修

16 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。4,400 更新 16 健調2026 0 0 0 0 00

13 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0
補修・
特修

0

0 13

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。補修・

特修
0

1989 33 15 36 ×

206
補修・
特修・
健調

8 健調 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

補修・
特修

8 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0

補修・
特修

8

0

0 0 0

健調

応補・
応修

13 健調0 00

8 健調

1,816

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

更新・
健調

× - 2022 特記なし B 低 予防 2040以降 0

0 8 健調 0

- 2022

安全領域内案内板、
支柱地際草刈りキ
ズ、緩衝材ゴム劣
化、支柱キャップ欠
落

C 中 予防

予防 2032 180

中 予防 2032 4802014 8 15 36 × - 2022
パネル固定ヶ所破
断、取付ナット欠落
（11月修繕予定）

C 4,813
更新・
健調

0 8

0 0 80

0 110

240

補修・
特修・
健調

0

50

補修・
特修

0 0

0

0 0 50

0

50

0

アルミ

運動
001-
YP002

遊戯施設 その他

ジャングルジ
ム（クライムス
テーション）-
金属

1.0 基 ‐ アルミ

運動
001-
YP003

遊戯施設
踏み板
式ぶらん
こ

４連ブランコ・
安全柵-金属

1.0 基

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

小野運
動公園

001-
YP001

遊戯施設 その他
ロープウェイ-
金属

1.0 基 ‐運動

運動
001-
YP006

遊戯施設
スプリン
グ遊具

スプリング遊
具（リー
フィー）-樹脂

1.0 基 ‐

運動
001-
YP005

遊戯施設 ラダー
パイプクライ
ム

1.0 基 ‐ スチール

運動
001-
YP007

遊戯施設
健康器
具系施
設

8



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

13 健調 0 0 0 0 13 健調

0 0 0

0 0 8 健調160
補修・
特修

小野運
動公園

運動
001-
YP016

遊戯施設 すべり台
FRPゾウ滑り
台

1.0 基 ‐ FRP 2016 6 10 24 × - 2022 特記なし B 低 予防 2040以降 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
YP017

遊戯施設 ラダー
ポリエチレン
太鼓梯子

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 36 健調 0 0 0 160
補修・
特修

13 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 13

130
補修・
特修

× - 2022 特記なし B 低 予防 2040以降 0 160
補修・
特修

0

06 10 24 ×

80
補修・
特修

0 8 健調

8 健調

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

2022 特記なし

80
補修・
特修

8 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

必要な補修を
実施または施
設を更新。

6 15 36 × -

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

6 10 24 × - 2022 特記なし A 低 予防 2040以降

B 低 予防 2040以降 0 0

280
補修・
特修

68 健調

小野運
動公園

8 健調 0 0

6 10 24 ×

0 0 68 健調 0 0B 低 予防 2040以降 0 280
補修・
特修

0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
YP018

遊戯施設 その他 置物 1.0 基 ‐

小野運
動公園

運動
001-
YP020

遊戯施設
複合遊
具

複合遊具(幼
児用)-金属

1.0 基 ‐ スチール 2016

小野運
動公園

運動
001-
PH001

園路広場 舗装
園路-アスファ
ルト

9,803.6 ㎡ ‐
アスファ
ルト

2018 4 10 20 ×

- 2022
固定杭抜け打込み済
み。ボルト増し締め済
(２カ所)。

小野運
動公園

運動
001-
YP019

遊戯施設 その他 平均台 1.0 基 ‐ 樹脂 2016

- 2022
固定ボルト欠落(１ヶ
所）

C 中

0

0 0 0

0

予防 2032 100
応補・
応修

0運動
001-
YP021

遊戯施設 その他 プラトンネル 1.0 基 ‐ 樹脂 2016

樹脂 2016

40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0

低 事後 2038 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0- 2022
部分表層劣化、雑草
発生

B 0

0

0 1,008
更新・
健調

0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PH004

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 0 0 0 0

0 0 0 0

0 4,400 更新 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PH002

園路広場 舗装 広場-芝 1,521.2 ㎡ ‐ 芝 2016 6 30

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PH005

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PH003

園路広場 舗装 園路-石 19.6 ㎡ ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2027 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PH006

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PH007

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

0

0 0 0 00 0

0 0
001-
PH008

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

2016

0 0

6 15 30 ×

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PH009

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降
小野運
動公園

運動

0

0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

低 事後 2033 0

0 0

0 00 0 0

9



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

0 0
小野運
動公園

運動
001-
PH010

園路広場 舗装
園路-アスファ
ルト

156.8 ㎡ ‐
アスファ
ルト

2016 6 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

00 0 0 0 700 更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

運動
001-
PH014

園路広場 舗装 広場-芝 1.0 ヶ所 ‐ 芝 1989 33 30 40 × -

‐ 低 事後 2032 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PH013

園路広場 舗装
園路-アスファ
ルト

72.0 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1989 33 20 × - ‐ ‐

小野運
動公園

運動
001-
PY001

休養施設 四阿
四阿-中-木
製

1.0 棟 8.99 木材 1989 - 2022 全体的に経年劣化 B 2033 0

0 0 0

階段

0 0

0 0

30
小野運
動公園

運動
001-
PH012

園路広場 階段
階段-コンク
リート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15

0 0運動
001-
PH011

園路広場

‐ 低 事後 2033 0 0

小野運
動公園

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0 130
補修・
特修

0 050
補修・
特修

0

0 31 健調 0

10

小野運
動公園

運動
001-
PH015

園路広場 その他
土留め-コン
クリート

105.0 ｍ ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐

‐ ‐ ‐

33 22 40 ×

0 0 0

低 事後 2033

1989 33 47 47

- 2022
擬木コンクリート塗装
劣化

B

小野運
動公園

運動
001-
PY005

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0

0 31 健調

0

低 予防

小野運
動公園

運動
001-
PY002

休養施設 四阿
四阿-小-コン
クリート

1.0 棟 5.85
コンク
リート

1989 33 47 56 × 低 予防 2040以降 0

健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

00 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 31 健調

0

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0

0

0 0 0 0

0 0× 0

31

100
補修・
特修

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY004

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY003

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0

0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY007

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036

‐ 低 事後 2036 0

0 0 0

0 0 0

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY006

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33

001-
PY008

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐

0 0 0 0 0 0

33 47 47 ×

0 0 0 0 0‐ 低 事後 2036 0 0

47 47 × - ‐ ‐

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

- ‐ ‐ ‐
小野運
動公園

運動
001-
PY009

休養施設

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動

ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 0 0低 事後 2036 0 0 0 0 0

10



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

運動
001-
PY010

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY011

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0 0

0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY013

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 0 0 0

低 事後 2036 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY014

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY012

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY015

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2025

‐ 低 事後 2036

2036 0 0 0 0 0

0 0 0

0 00 0 0 0 0 0

コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後

0

33 47 47 ×

0 0 0 0 0 02036 0 0

0 0 400 更新 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY018

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐

-

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PY016

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐

小野運
動公園

運動
001-
PY017

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989

0 0

0 0

‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PY019

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-木製

1.0 基 ‐ 木材 1989 33 7 14 ×

‐ ‐

0

低 事後 2036 0

0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2032

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

400 更新

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PY022

休養施設 野外卓
テーブル-木
製

1.0 基 ‐ 木材 2016 6 7 14 ×

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY020

休養施設 野外卓
テーブル-木
製

1.0 基 ‐ 木材 2016 6 7 14 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY021

休養施設 野外卓
テーブル-木
製

1.0 基 ‐ 木材 2016 6 7 14

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

- ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY023

休養施設 野外卓
テーブル-コン
クリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036

‐ 低 事後 2033

0 0 0

0 00 0

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY024

休養施設 野外卓
テーブル-コン
クリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 47 47 × - ‐ ‐ ‐ 低 0 02036 0 0事後

0

0 0 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

-33 47 47 × ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0 0

0

0
小野運
動公園

運動
001-
PY025

休養施設 野外卓
テーブル-コン
クリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989

低 事後 2036 0 0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY026

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY027

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 10 20 ×

‐ ‐

0 0 0 0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

基 ‐ 樹脂 2016 6 10 20 × - ‐

小野運
動公園

運動
001-
PY029

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 10 20 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0

小野運
動公園

00 0 0 0 0

運動
001-
PY028

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0 0

0

‐ 低 事後 2040以降
小野運
動公園

運動
001-
PY030

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 0 0

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

02040以降 0 0

6 15 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0 0 0

0

0 0 0

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY032

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 30

小野運
動公園

運動
001-
PY031

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP 2016 6 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036

0 0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY034

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP 2016 6 10 20 × - ‐

-

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY036

休養施設

事後 2036 0 0 0 0

0

0

0
小野運
動公園

運動
001-
PY033

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP 2016

低 事後 2036 0

6 10 20 ×

0 0 0 0 0

‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後

‐ ‐ ‐ 低

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。0 0

0 0 0 0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降

0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PY037

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP 2016 6 10 20 0 0 0

0運動

2036 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PY038

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後

ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP

0
001-
PY035

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
金属

1.0 基 ‐ スチール 2016 6 15 30 ×

0

0 00 0 0 0 0 0

0 0 0

2016 6 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036 0 0 0

00

小野運
動公園

運動
001-
PY039

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
再生木材

1.0 基 ‐ FRP 2016 6 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036

‐ 低 事後 2040以降

0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

00 0 0 0 0 02040以降 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY042

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
木製

1.0 基 ‐ 木材 2016 6 7 14 × - ‐

-6 7 14 × 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。小野運

動公園
運動 スチール

001-
PY040

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
金属

1.0 基 ‐

小野運
動公園

運動
001-
PY041

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-木製

1.0 基 ‐ 木材 2016

0 0

0 0

‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

2016 6 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後

小野運
動公園

運動
001-
PY043

休養施設 野外卓 テーブル-石 1.0 基 ‐ 石材 1989 33 47 47 ×

‐ ‐

0

低 事後 2033 0

0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2036

0 110
補修・
特修

215 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

300
補修・
特修

215

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0 0 0

0

小野運
動公園

運動
001-
PY045

休養施設 パーゴラ
パーゴラ-小-
金属

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 27 40 ×

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY044

休養施設 ベンチ
背付ベンチ-
木製

1.0 基 ‐ 木材 2016 6 7 14 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
KY001

休養施設 四阿
四阿-中-木
製

1.0 棟 26.37 木材 2016 6 22 40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

- ‐ ‐

× - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 健調 0 0

02040以降 0 0事後

‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PY046

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降

‐ 低 事後 2033

0 0 0

0 00 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY049

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33 × - ‐

-

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY047

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33 × - ‐ ‐ ‐ 低

6 22 33 ×

0

0 0

0

0

0
小野運
動公園

運動
001-
PY048

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016

低 事後 2040以降 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY052

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33

0 0

0

0 0 0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY050

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33 ×

‐ ‐

0

事後

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PY051

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33

0 0 0

‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PY053

休養施設 ベンチ
背無しベンチ
-再生木材

1.0 基 ‐ 樹脂 2016 6 22 33 × 0 0

2040以降 0 0 0 0 0

× - ‐ 0 0

0 00 0 0

0 0

0

0 0

- ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。‐ 低 事後 2040以降 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

-

0

中規
模修
繕

169,800

中規
模修
繕

0 0 652 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
KU002

運動施設 体育館
体育館（多目
的運動施設）

1.0 棟 897.00
テント生
地

2015 7 34 48 × - 2022

小野運
動公園

運動
001-
KU001

運動施設 体育館
体育館（小野
町民体育館）

1.0 棟 3,875.32
コンク
リート

1997 25 47 56 × 170,452

中規
模修
繕・健
調

169,800

0 0 0 0 0 0 0

補修・
特修

0全体的に良好 B 低

2022
劣化損傷進行、大規
模修繕検討

C 中 予防 2027 0 0 0 0

予防 2040以降 0 0 0 0 415 健調 2,500

0 0

0 415 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU001

運動施設 その他
ソフトボール
場-グラウンド

1.0 面 4,870.97 土 1986 36 30 40 × - ‐ ‐ ‐ 低

0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。1986 36 30 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PU003

運動施設 その他
ソフトボール
場-グラウンド

1.0 面 4,870.97 土 1986 36 30 40 ×

事後 2033 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU004

運動施設 その他
ソフトボール
場-グラウンド

1.0 面 4,870.97 土 1986 36 30 40 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU002

運動施設 その他
ソフトボール
場-グラウンド

1.0 面 4,870.97 土 0

0 0 0

0

0 00

2033 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

運動
001-
PU007

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2020 2 18 36

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU005

運動施設 野球場
野球場-グラ
ウンド

1.0 面 17,733.49 土 1986 36 30 40 × - 2022 比較的良好 B 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0

0 0 0

0

ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2020 2 18 36 × - 2022 比較的良好

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU006

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2020 2 18 36 × - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 0 31 健調 160
補修・
特修

0 0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

0 0

0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU009

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2021 1 18 36 × -

× - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 0 31 健調 160
補修・
特修

0 0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU008

運動施設 その他 31 健調 160
補修・
特修

0

18 36 × -

0 0 31 健調 160
補修・
特修

0B 低 予防 2040以降 0 0

0 0 02022 比較的良好 B 低 予防 2040以降

B 低 予防 2040以降 0 0 0 0

0
補修・
特修

031 健調 160

小野運
動公園

運動
001-
PU012

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2021 1 18 36

0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

× - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

健調

31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU010

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2021 1 18 36 × - 2022 比較的良好

0 31 健調 160運動
001-
PU011

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2021 1 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0
補修・
特修

0 0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU013

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2021 1 18 36 × - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 0 31 160
補修・
特修

0 0 0 31

0 31 健調 160
補修・
特修

0 0 310

健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

健調
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

36 × 31 健調 160
補修・
特修

0 0 0

0 31 健調 160
補修・
特修

0 0

31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU016

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71 土 1989 33 30 40 × - ‐ 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU014

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2020 2 18 36 × - 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 0 31 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

小野運
動公園

運動
001-
PU017

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71 土 1989 33 30 40 × 0

‐ ‐

- 2022 比較的良好 B 低 予防 2040以降 0 0 0 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0

運動
001-
PU015

運動施設 その他
ナイター照明
-金属

1.0 基 ‐
コンク
リート

2020 2 18

土 1989 33 30 40 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0

0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PU020

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71 土 1989 33 30 40 ×

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU018

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71 土 1989 33 30 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU019

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71

0 0

0

0

0 0

00 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU021

運動施設
ゲート
ボール
場

ゲートボール
場

1.0 面 672.71 土 1989 33 30 40

- ‐ ‐

2033

‐ 低 事後 2033 0

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU022

運動施設 野球場
野球場-観客
席

1.0 ヶ所 #VALUE! 芝 1988 34 30 40 × - ‐ ‐

× - ‐

15 30 × -

48,800 更新 0 0 0 0‐ 中 事後 2025 0 0 0 0 0

0‐ ‐ 低 事後 0 0 0

0

0 00 0 0 0

500 更新 0 0

0 0

小野運
動公園

運動
001-
PU024

運動施設 その他
ソフトボール
場-ファール
ポール

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中

‐ ‐ ‐ 低 事後 2032 0 0 0

0

運動
001-
PU023

運動施設 その他 分電盤 1.0 基 ‐ スチール 1988 34

0 0‐ ‐ ‐ 中 事後 2026 0

事後 2026 0 0 0

34 18 30 × -

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

1,400 更新

00

800 更新 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU027

運動施設 その他
ソフトボール
場-ファール
ポール

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30

800 更新 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU025

運動施設
スコア
ボード

ソフトボール
場-スコア
ボード

1.0 基 ‐ スチール 1988

0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU028

運動施設 その他
ソフトボール
場-ダッグア
ウト

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × -

× 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU026

運動施設
スコア
ボード

ソフトボール
場-スコア
ボード

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026 0 0

- ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026 0 0 0 500 更新

低 事後 2032 0 0 0 0 0

0

0 0

‐ ‐ ‐ 0 00 0 8,400 更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

小野運
動公園

運動
001-
PU029

運動施設
スコア
ボード

ソフトボール
場-スコア
ボード

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2032 0 0 0

34 18 30 0 0 0 0 8,400 更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0×

0 0 0 0 0

11

8000

0 11 健調 0 0 410
補修・
特修

0

小野運
動公園

運動
001-
PU032

運動施設 その他
ソフトボール
場-ダッグア
ウト

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × 0

更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU030

運動施設
バック
ネット

ソフトボール
場-バックネッ
ト（Ａ）

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 36 × - 2022
鋼材塗装劣化、発錆
進行

B 低 予防 2033 410
補修・
特修

0 0 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU031

運動施設 その他
ソフトボール
場-ダッグア
ウト

1.0 基 ‐ スチール 1988

0

0

0

0 410

00 0 0 0 0 8,400 更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU033

運動施設
バック
ネット

ソフトボール
場-バックネッ
ト（Ｂ）

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 36

- ‐ ‐

2033

‐ 低 事後 2032 0

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2032 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

11 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU034

運動施設
スコア
ボード

ソフトボール
場-スコア
ボード

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐

× - 2022

18 30 × -

0 800 更新 0 0 0‐ 中 事後 2026 0 0 0 0 0

補修・
特修

0
鋼材塗装劣化、発錆
進行

B 低 予防 0 11 健調 0

0

0 00 0 0 0

0 0 0

410
補修・
特修

0

小野運
動公園

運動
001-
PU036

運動施設
バック
ネット

ソフトボール
場-バックネッ
ト

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低

‐ ‐ ‐ 低 事後 2032 0 0 0

0

運動
001-
PU035

運動施設 その他
ソフトボール
場-ダッグア
ウト

1.0 基 ‐ スチール 1988 34

0 0‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

事後 2032 0 0 0

34 18 30 × -

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

8,400 更新

1,800 更新0

300 改修 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
KU003

運動施設
スコア
ボード

野球場-スコ
アボード

1.0 棟 87.50 スチール 1988 34 30 48

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PU037

運動施設
バック
ネット

ソフトボール
場-バックネッ
ト

1.0 基 ‐ スチール 1988

0 980
補修・
特修

215 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU039

運動施設
バックス
クリーン

野球場-バッ
クスクリーン

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 36 × -

× 215 健調

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PU038

運動施設 野球場
野球場-
ファールポー
ル

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026 0 0

- 2022
全体的に鋼材塗装劣
化、発錆進行

C 中 予防 2024 0 112,400 更新 0 0

中 予防 2023 13,400 更新 0 0 0 0

0

0 0

小野運
動公園

運動
001-
KU004

運動施設 野球場
野球場-建築
部分（ダッグ
アウト3塁側）

1.0 棟 30.00
コンク
リート

1988 34 47 56 × - 2022
内外壁塗装劣化、床
部分漏水（滲みだし）

C 中 予防 2025 0 0

2022

0

全体的に塗装劣化、
発錆進行

C

34 47 56 健調 0 0 0 0 215 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。0×

1,480
補修・
特修

0

改修 0 215 健調 0 0 0

215

2154,900

31 健調 0

0 215 健調 0 0 0 0

31 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
KU005

運動施設 野球場
野球場-建築
部分（管理
棟）

1.0 棟 90.00
コンク
リート

1988 34 47 56 × - 2022
天井、内壁クラック多
数、漏水あり

C 中 予防 2024 0 12,800 改修 0 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
KU006

運動施設 野球場
野球場-建築
部分（ダッグ
アウト1塁側）

1.0 棟 30.00
コンク
リート

1988 215- 2022 内外壁塗装劣化 C 中 予防 2025 0 0 4,900 改修
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

小野運
動公園

運動
001-
PU040

運動施設
バック
ネット

野球場-バッ
クネット

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 36 × 0 20,900

0 0 0

00 11 健調 0 0 0 1,261
補修・
特修・
健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PU041

運動施設 野球場
野球場-
ファールポー
ル

1.0 基 ‐ スチール 1988 34 18 30

- 2022
鋼材塗装劣化・部分
発錆進行

2026

C 中 予防 2025 0 改修

必要な補修を
実施または施
設を更新。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
KU007

運動施設 体育館
体育館（B&G
海洋セン
ター）

1.0 棟 1,377.17
コンク
リート

1983 39 47 56 × - 2022
2Ｆ躯体打継部天井
漏水

× - ‐

27 48 × -

0 0 652 健調 0 0C 中 予防 2030 0 0 164,800

大規
模修
繕

164,800

大規
模修
繕

652 健調

0‐ ‐ 中 事後 300 改修 0 0

0

0 02,440
補修・
特修

0 415 健調 0

0 0 0

0 0

小野運
動公園

運動
001-
PE001

教養施設 記念碑 記念碑 1.0 基 ‐ 石材 1997 25 38 40 × - ‐ ‐ ‐ 低

2022
全体的に塗装劣化進
行

B 低 予防 2033 0 0 0

0

運動
001-
KU008

運動施設
水泳プー
ル

プール建屋
（B&G海洋セ
ンター）

1.0 棟 875.07 スチール 1983 39

0 0‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

事後 2037 0 0 0

33 18 30 × -

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

2,855
補修・
特修・
健調

00

0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PE004

教養施設 記念碑 モニュメント 1.0 基 ‐ 石材 1989 33 38 40

0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PE002

教養施設 その他 掲揚台 1.0 式 ‐ スチール 1989

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PE005

教養施設 記念碑 モニュメント 1.0 基 ‐ 石材 1989 33 38 40 × -

× 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PE003

教養施設 記念碑 記念碑 1.0 基 ‐ 石材 1989 33 38 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0

0

0 0

小野運
動公園

運動
001-
PE006

教養施設 記念碑 記念碑 1.0 基 ‐ 石材 1989 33 38 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

‐

0

‐ ‐

34 50 60 健調 0 0 310
補修・
特修

0 215 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0○

0 0

0 0 0 0 0

0

00

0 0

0 0 0 0 0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
KB002

便益施設 便所
トイレ-大-RC
造（多目的グ
ランド）

1.0 棟 19.43
コンク
リート

1986 36 50 60 ○ 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PE007

教養施設 その他 掲揚台 1.0 式 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
KB001

便益施設 便所
トイレ-大-RC
造（野球場）

1.0 棟 22.75
コンク
リート

1988

0

0

215

0 0

補修・
特修

00 215 健調 0 250 0 215 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PB001

便益施設 駐車場 駐車場 1,432.1 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1986 36 10 20

2019 2022

経年劣化、浄化槽処
理能力低下により使
用禁止中→2022浄化
槽更新

2032

B 低 予防 2040以降 0

2020 2022 天井蜘蛛の巣 B 低 予防 2040以降 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

12,700 更新

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PB002

便益施設 駐車場 駐車場 1,632.0 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1986 36 10 20 × - ‐ ‐

× - ‐

0 0 0 0 0‐ 中 事後 2024 0 14,400 更新 0 0 0

0‐ ‐ 低 事後 0 0 00 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

10 20 × -

0

0 012,300 更新 0 0 0

0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PB004

便益施設 駐車場 駐車場 3,831.2 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1997 25 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 中

‐ ‐ ‐ 中 事後 2025 0 0 0

0

運動
001-
PB003

便益施設 駐車場 駐車場 1,392.3 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1986 36

0 10,600 更新‐ ‐ ‐ 中 事後 2025 0

事後 2024 0 33,800 更新 0

16 10 20 × -

必要な補修を
実施または施
設を更新。0

00

0 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PB007

便益施設 時計台 時計塔 1.0 ヶ所 ‐ スチール 1989 33 15 30

0 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PB005

便益施設 駐車場 駐車場 1,203.7 ㎡ ‐
アスファ
ルト

2006

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PB008

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × -

× 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PB006

便益施設 駐車場 駐車場 2,836.4 ㎡ ‐
アスファ
ルト

1986 36 10 20 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2025 0 0

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0

25,000 更新

0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PB009

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

‐

0

‐ ‐

小野運
動公園

運動
001-
PB011

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0 0

0 0 0 0 0

0

00

0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PB010

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0

0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PB013

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

2016 6 15 30 × - 0

- ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PB012

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 0 0 0

30 ×

0 0 0 0 0‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降

‐ 低 事後 2033 0 0 0 030 ×

0 0 0

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PB014

便益施設 水飲場
水飲場-コン
クリート製

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 15 30 × - ‐ ‐

0 0
小野運
動公園

運動
001-
PB015

便益施設 便所
トイレ-小-プ
レハブ（ユニッ
ト1人用）

3.0 基 ‐ プレハブ 1989 33 15

小野運
動公園

運動
001-
PB016

便益施設 便所
トイレ-小-プ
レハブ（ユニッ
ト1人用）

3.0 基 ‐ スチール 1986 36 15 30 ×

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

2033 0

低 事後 2032 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 2,500 更新

低 0 0

- ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
KB003

便益施設 便所
トイレ-小-S
造

1.0 棟 ‐ 木材 1986 36 24 36 × - ‐ ‐ ‐ 事後
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

小野運
動公園

0 0

0 11 健調

0 0 0

0

小野運
動公園

低

0 0 0 0運動
001-
PK001

管理施設 柵 フェンス-h2.0 40.0 ｍ ‐ スチール 2016 6 18 30 × -

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

運動
001-
PK002

管理施設 柵
フェンス-h2.0
（内周フェン
ス）

364.0 ｍ ‐ スチール 2019 3 18 36 × - 2022 比較的良好 B

‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0

改修 0

0 0

0 0 11 健調 0 9,700

0 0 0 0‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK003

管理施設 柵 フェンス-h1.0 1.0 ヶ所 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

予防 2029 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK005

管理施設 柵
フェンス-h3.0
（防球ネット）

65.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 36 × 11 健調

必要な補修を
実施または施
設を更新。57,900 更新 11

001-
PK007

管理施設 柵 フェンス-h1.0 30.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐

小野運
動公園

運動
001-
PK004

管理施設 柵 フェンス-h1.0 39.0 ｍ ‐ スチール 2017 5 18 30 × - ‐

0 0 0 0

- ‐ ‐ ‐

- 2022
鋼材塗装劣化、発錆
進行

C 中 予防 2026 0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PK006

管理施設 柵 フェンス-h1.0 136.5 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 ×

健調

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK009

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 0 0 0

0 0 0

‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0

2033 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK010

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK008

管理施設 柵 フェンス-h1.0 88.0 ｍ ‐ スチール 1989 33

‐ ‐ 低 事後 2033 0

18 30 × -

0 0 0 0

0 0 0

0 00 0 0 0 0 0

0

0 0 0

小野運
動公園

運動
001-
PK011

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 ×
小野運
動公園

運動
001-
PK012

00 0

0 0 0 0

02033 0 0

0 0 0 0 0

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

運動
001-
PK014

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐

‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

0 0

- ‐ ‐ ‐ 低 事後

18 30 × -

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK015

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × -

‐

運動
001-
PK013

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33

0 0

‐ 低 事後 2033 0 0

0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

0 0 0 0

0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

33 18 30 × 0 0

0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK017

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK016

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK018

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK020

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK019

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK021

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK022

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

33 18 30 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK023

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK025

管理施設 柵 擬木柵 28.0 ｍ ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK024

管理施設
照明施
設

公園灯（LED）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK026

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 ヶ所 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

使用禁止を講
じ、緊急な補修
または施設を
更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK028

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 ヶ所 ‐ スチール 1989 33 18 30

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK027

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 ヶ所 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 高 事後 2024 0 800 更新 0

0 0 0 0 0

使用禁止を講
じ、緊急な補修
または施設を
更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK029

管理施設 掲示板 掲示板 1.0 ヶ所 ‐ 木材 1989 33 15 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 高 事後 2024 0 800 更新 0 0 0

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK030

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
コンクリート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0 0 0 0 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

33 18 30 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK031

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
コンクリート

1.0 ヶ所 ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK033

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK032

管理施設 車止め
車止め（Ｕ型）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK034

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK036

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK035

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK037

管理施設 車止め
車止め（Ｕ型）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK038

管理施設 車止め
車止め（Ｕ型）
-金属

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

33 18 30 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK039

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

使用禁止を講
じ、緊急な補修
または施設を
更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK041

管理施設 倉庫 物置-大 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 高 事後 2024 0 800 更新 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK040

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK042

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK044

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK043

管理施設 その他 朝礼台 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK045

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK046

管理施設 柵 フェンス-h1.0 74.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026

33 15 30 ×

0 3,200 更新 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK047

管理施設 柵 フェンス-h1.0 118.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026 0 0

0 0 0 2,000 更新 0 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK049

管理施設 柵 フェンス-h1.0 49.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK048

管理施設 その他 電源ボックス 2.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK050

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

中 事後 2026 0 0 0 1,400 更新 0 0

0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK052

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 2016 6 18 30

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK051

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
ステンレス

1.0 基 ‐
ステンレ
ス

1989 33 39 40 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK053

管理施設 柵 フェンス-h1.0 152.0 ｍ ‐ スチール 2016 6 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK054

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2040以降 0 0 0 0 0 0 0

33 42 42 ×

800 更新 0 0 0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK055

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2025 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK057

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK056

管理施設 車止め
車止め（Ｉ型）-
コンクリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK058

管理施設 標識
案内板-コン
クリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK060

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 2016 6 18 30

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK059

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

運動
001-
PK061

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK062

管理施設 倉庫 物置-中 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 22 33 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

6 18 30 ×

0 0 182 健調 0 0 0 80
補修・
特修

182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK001

管理施設 その他 受変電設備 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 15 36 × - 2022 経年劣化 B 低 予防 2033 0 80
補修・
特修

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK064

管理施設 柵 フェンス-h1.0 128.0 ｍ ‐ スチール 2016 6 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK063

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 2016

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK065

管理施設 その他 水道メーター 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2040以降 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK067

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK066

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 2016 6 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0

0 0 0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK068

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2025 0 0 800 更新 0 0

0 0 0

0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK069

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2026

‐ 中 事後 2026 0 0 0 800 更新 0 0 0

33 42 42 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK070

管理施設 その他 水道メーター 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0 800 更新 0 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK072

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK071

管理施設 門
門柱-コンク
リート

1.0 箇所 ‐
コンク
リート

1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK073

管理施設 倉庫 物置-RC 1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 50 50 ○ 2019 ‐ ‐ ‐ 低 事後 2039 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK074

管理施設 標識
案内板-コン
クリート

1.0 基 ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

小野運
動公園

運動
001-
PK075

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK076

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK077

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 中 事後 2027

‐ 中 事後 2027 0 0 0 0 800 更新 0 0

33 18 30 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

0

必要な補修を
実施または施
設を更新。

小野運
動公園

運動
001-
PK078

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0 0 800 更新 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK080

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK079

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK081

管理施設 その他 水道メーター 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK083

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30

0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK082

管理施設 門
門柱-コンク
リート

1.0 箇所 ‐
コンク
リート

2016 6 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2040以降 0 0 0

0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
PK084

管理施設 柵 擬木柵 7.5 ｍ ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK085

管理施設 柵 擬木柵 13.5 ｍ ‐
コンク
リート

1989 33 42 42 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

33 18 30 ×

0 0 0 0 0 0 0 0

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK086

管理施設 その他
手洗場-立水
栓

1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK088

管理施設 その他 朝礼台 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐

- ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0
小野運
動公園

運動
001-
PK087

管理施設 その他 放送設備 1.0 基 ‐ スチール 1989

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK089

管理施設 倉庫 物置-大 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0

低 事後 2033 0 0 0 0 0 0

0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。
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（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向
けた特記事項

2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年

16,410 177,090 133,040 75,490 182,182 174,010 179,990 167,650 167,630 85,162

1,358,654概算費用合計（千円）：

0 0 0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK091

管理施設 標識 案内板-金属 1.0 基 ‐ スチール 1989 33 18 30

小野運
動公園

運動
001-
PK090

管理施設 門
門柱-コンク
リート

1.0 箇所 ‐ 木材 1989 33 15 30 × - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0

0 0 0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
PK092

管理施設 柵 フェンス-h1.0 72.0 ｍ ‐ スチール 1989 33 18 30 × - ‐ ‐

× - ‐ ‐ ‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK002

管理施設 その他
浄化槽（多目
的グランド）

1.0 式 ‐ FRP 2022 0 30 48 × - 2022

槽本体内部亀裂・破
損による処理能力低
下（2022/3/16地震）
→2022更新

A 低 予防 2040以降

‐ 低 事後 2033 0 0 0 0 0 0 0

34 30 48 ×

0 0 182 健調 0 0 0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

182 健調

日常（定期・不
定期）の維持保
全で管理。

小野運
動公園

運動
001-
SK003

管理施設 その他
浄化槽（町民
体育館）

1.0 式 ‐ FRP 1997 25 30 48 × - 2022

点検結果異常なし、
ブロワNo.2エアー玉
フレキ破損あり
（2022/10/6）

B 低 予防 2040以降 0 0

0 0 0 0 182 健調 0

0

0 0 0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK005

管理施設 その他 変電設備 1.0 式 ‐ スチール 1997 25 15 36 × - 2022 経年劣化 B

- 2022

点検結果異常なし、
蓋腐食あり
（2022/10/6）、換気
塔発錆

B 低 予防 2036 0 0 0 0 182 健調
小野運
動公園

運動
001-
SK004

管理施設 その他
浄化槽（野球
場）

1.0 式 ‐ FRP 1988

0 0 80
補修・
特修

182 健調 0 0 0 0

0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK006

管理施設 その他 消火設備 1.0 式 ‐ スチール 1997 25 15 36 × - 2022 経年劣化 B 低 予防 2033 0

低 予防 2033 0 0 0 160
補修・
特修

182 健調 0

0 182 健調 0 0 0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK008

管理施設 その他
プール濾過設
備

1.0 式 ‐ スチール 1983 39 15 36

182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK007

管理施設 その他 受水槽 1.0 式 ‐ FRP 1983 39 15 36 × - 2022
槽内壁面塗膜一部剥
離、注意必要
（2022/1/19）

B 低 予防 2033 80
補修・
特修

0 0

182 健調 0 0

健調 0 0 0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

小野運
動公園

運動
001-
SK009

管理施設 その他
オイルタンク
設備

1.0 式 ‐ スチール 1983 39 15 36 × - 2022
点検結果問題なし
（2022/1/20）

× - 2022 鋼材部分発錆 B 低 予防 2033 0 0 0 80
補修・
特修

182

0 0 182 健調

定期的に劣化
部分を観察し、
必要な修繕を
実施。

B 低 予防 2033 0 0 0 0
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（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類 公園施設名 設置公園数

園路及び広場 舗装 1

階段 1

その他 1

休養施設 四阿 1

パーゴラ 1

野外卓 1

ベンチ 1 【舗装】 【四阿】

遊戯施設 踏み板式ぶらんこ 1

すべり台 1

ジャングルジム 1

複合遊具 1

健康器具系施設 1

ラダー 1

スプリング遊具 1

その他 1 【踏み板式ぶらんこ】 【複合遊具】

運動施設 野球場 1

バックネット 1

スコアボード 1

バックスクリーン 1

ゲートボール場 1

体育館 1

水泳プール 1

その他 1 【野球場】 【スコアボード】

教養施設 記念碑 1

その他 1

便益施設 駐車場 1

便所 1

時計台 1

水飲場 1

管理施設 門 1

柵 1 【バックスクリーン】 【体育館】

車止め 1

倉庫 1

掲示板 1

標識 1

その他 1

【便所】 【柵】

1

主な公園施設の現況写真

合計公園数


